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0 -   CONTEXTE  ET PRINCIPE DE LôETUDE 

Ce rapport présente les résultats de l a campagne de mesures du  CSTB pour la 

caract®risation de lôexposition aux champs ®lectromagn®tiques ®mis par les compteurs 

communicants Linky. Cette ®tude a ®t® r®alis®e ¨ la demande de lôAnses, dans le cadre de 

la saisine, et du groupe de travail associ®, portant sur lô®valuation de lôexposition li®e aux 

compteurs communicants.  

Plusieurs campagnes de mesures en laboratoire et in situ  ont déjà été réalisées et 

publiées 1 pour caract®riser lôexposition aux champs ®lectromagn®tiques des compteurs 

communicants Linky . Lôobjectif de la pr®sente ®tude est  de compléter les résultats déjà 

disponibles afin dôenrichir les connaissances sur la caract®risation de lôexposition li®e aux 

compteurs Linky, en ne cherchant pas ¨ reproduire ce qui a d®j¨ ®t® r®alis® par lôIneris et 

lôANFR notamment .  

Compte tenu des conclusions des rapports de mesures de lôIneris et de lôANFR, et compte 

tenu de la technologie des compteurs Linky et des communications par courant porteur en 

ligne, l es axes retenus pour notre étude sont  :  

-  La caractérisati on non pas du rayonnement du compteur Linky m ais du 

rayonnement des câbles électriques dans lesquels circulent les courants CPL émis 

par le compteur . Il sôagit, avec des mesures de courant ®lectrique et de champ 

magnétique, de caractériser le rayonnement d es câbles en amont du compteur  

(vers le poste de distribution  et le concentrateur )  et  en aval du compteur ( vers le 

réseau électrique du logement ) .  

-  Lôidentification et la caract®risation in situ  des communications CPL Linky en 

fonctionnement normal  : type d e trames, fréquence de passage sur le réseau, etc. 

En fonctionnement normal , Enedis ignore que le CSTB effectue des mesures et 

nôintervient donc pas sur les installations concern®es. 

-  Lô®tude dôimpact en termes d e niveaux dôexposition  li®e ¨ lôinstallation dôun 

compteur Linky dans un logement .  

                                           

1 Ineris. 2016. ñChamps ®lectromagn®tiques Produits Par Les Compteurs de Télérelève électrique Linky. Mesures 

Exploratoires.ò Rapport dô®tude NÁ DRC-16 -148901 -04977A.  

ANFR. 2016a. ñRapport technique sur les niveaux de champs ®lectromagn®tiques cr®es par les compteurs Linky. 
Volet 1  : mesures en laboratoire.ò  

ANFR. 2016b. ñRapport technique sur les niveaux de champs ®lectromagn®tiques crées par les compteurs Linky. 
Volet 2  : mesures compl®mentaires en laboratoire.ò 

ANFR. 2016c. ñRapport technique sur les niveaux de champs ®lectromagn®tiques cr®es par les compteurs Linky. 
Volet 3  : mesures sur le terrain.ò 
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Il y a eu m oins de mesures in situ  que prévues initialement, du fait de la difficulté de 

recrutement de personnes acceptant des mesures  dans leur logement, avant et après 

installation dôun compteur Linky. Il nôa notamment pas été possible de réaliser des 

mesures in situ  dans un logement ®quip® dôun compteur Linky G3.  
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1 -   CARACTERISTIQUES DES  COMMUNICATIONS CPL L INKY  

1.1 -   Lôarchitecture du r®seau de télé - relève Linky   

Les compteurs Linky, qui remplacent en lieu et place les c ompteurs actuels, sont 

connect®s, par le r®seau ®lectrique, ¨ un poste de distribution dô®lectricit® (transformateur 

haute tension/basse tension ï HT/BT) via  un concentrateur (cf.  Figure 1). Ce 

concentrateur, installé dans le local du poste de distribution électrique, assure la 

communication avec les compteurs. Lôensemble des compteurs reli®s ¨ un m°me poste 

électrique / concentrateur est appelé une grappe.  

 

 

Figure 1 : i llustration du fonctionnement du  réseau de télé -rel¯ve dôEnedis ï source  : Enedis  

1.2 -   Communications par courant porteur en ligne  

Le compteur Linky utilise le courant porteur en ligne ou CPL pour communiquer et 

échanger des données avec le concentrateur.  La technologie CPL consiste à s uperpos er au 

courant  électrique alternatif 50  Hz circulant dans les câbles du réseau électrique u n signal 

à plus haute fréquence pour propager les signaux  dôinformation par conduction dans les 

câbles électriques.  

Toutes les informations collectées dans une grappe sont ensuite envoyées par le 

concentrateur au moyen dôune liaison de t®l®phonie mobile en mode ç données  » (module 

GPRS installé dans le bo îtier du concentrateur) ¨ un syst¯me dôinformation centralisé.  

Une communication bidirectionnelle entre le concentrateur et chaque compteur est utilisée 

pour plusieurs applications  :  

¶ Phase de mise en route de la liaison avec le concentrateur , ¨ lôissue de lôinstallation 

du nouveau compteur  ;  
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¶ Collecte  quotidienne ¨ distance de lôindice du compteur (t®l®- relève)  : su r requête 

du concentrateur, chaque compteur envoie la valeur de lôindex de consommation 

électrique de la journée écoulée  ;  

¶ Télé -opération  : c ette communication est établie, à la demande du c lient, pour des 

changements de tarifs, de puissance, ¨ lôoccasion de d®m®nagement par exemple. 

Elle permet dô®viter le d®placement dôun technicien ;  

¶ Alarmes  : Le compt eur Linky peut envoyer des signaux dôalarme (ouverture du 

capot du compteur, d®tection dôune surtension)  ;  

¶ T©che cyclique dôinterrogation : u ne communication courte («  ping  è dôenviron 

140  ms) est ®tablie p®riodiquement pour permettre un contr¹le de lô®tat du r®seau. 

La périodicité de cet échange avec le concentrateur dépend de la taille de la  grappe 

de compteurs et de la configuration du réseau  ;  

¶ Mises à jour des l ogiciel s embarqués dans le compteur  ;  

¶ Routage et répéteur  : c haque compteur peut également servir de relais (routage) 

en répétant les informations qui sont destinées à un compteur plus éloigné du 

concentrateur, pour lequel le signal reçu directement serait trop faible pour être 

détecté correctement. Plusieurs compte urs peuvent temporairement être 

routeur  /  répéteur sur un chemin donné.  

1.3 -   Technologies CPL  

La bande de fréquences utilisée par les  communications CPL des compteurs Linky est la  

bande CENELEC A, comprise entre 3 kHz et 95 kHz, dont les spécifications techniqu es sont 

données dans la norme harmonisée NF EN 5065 -12.  

Il existe deux technologies distinctes de communications CPL Linky , et donc de compteurs 

Linky  :  

¶ Compteurs  de type G1 , d®ploy®s jusquôà fin 2016, qui utilise nt  deux fréquences en 

modulation S -FSK ( Spread Frequency Shift Keying )  : 63,3  kHz et 74  kHz .  

¶ Compteurs de type G3 , déployés à partir de 2017, qui utilisent la bande de fréquences 

comp rise entre 35,9  kHz et 90,6  kHz avec une modulation de type OFDM ( Orthogonal 

frequency -division multiplexing )  sur 36 porteuses.  

  

                                           

2 NF EN 50065 -1 (juillet  2012)  : Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension 

dans la bande de fréquences de 3  kHz à 148,5  kHz -  Partie 1  : règles générales, bandes de 
fr®quences et perturbations ®lectromagn®tiques. Il sôagit dôune norme harmonis®e. 
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À terme , il coexistera donc sur lôensemble du r®seau des grappes constitu®es dôun 

concentrateur et de compteurs d e technologie G1 et des grappes constitu®es dôun 

concentrateur et de compteurs de technologie G3. 

Le niveau dô®mission des communications CPL qui circulent de faon bidirectionnelle entre 

concentrateurs et compteurs Linky sôexprime en niveau de tension par rapport ¨ une 

impédance de ligne donnée. La norme NF EN 50065 -1 fixe des gabarits de niveau x 

maxi mum de sortie en tension pour lô®mission de signaux CPL. Ces niveaux  dépendent de 

la valeur de la fr®quence dô®mission, du type de signal (bande étroite ou bande large) et 

sont donnés pour  une impédance normalisée .  

Les niveaux dô®mission sont identiques pour lôensemble des trames ®mises, et ne 

dépendent pas de la distance entre le concentrateur et les compteurs.  En revanche , ces 

niveaux peuvent varier en fonction de lôimp®dance du r®seau mais aussi du mod¯le de 

compteur , tout en restant conforme s au gabar it autorisé par la norme . 

1.4 -   Exposition liée aux communications CPL  : mode conduit et 
mode rayonné  

Lô®lectromagn®tisme et lô®lectricit® sont deux ph®nom¯nes intimement li®s. Ils reposent 

chacun sur lôassociation de deux grandeurs physiques indissociables. En 

électromagnétisme , il sôagit du champ ®lectrique et du champ magn®tique. En ®lectricit®,  il 

sôagit du courant et de la tension ®lectriques. En r®gime alternatif,  ces grandeurs 

physiques se propagent  :  

¶ dans des circuits électriques («  mode conduit  ») sous la forme dôun courant et 

dôune tension ®lectriques ;  

¶ dans l ôespace libre («  mode rayonné  è) sous la forme dôun champ ®lectrique et dôun 

champ magnétique qui se propagent en interagissant avec le milieu de propagation 

et les objets de lôenvironnement (r®flexion, diffraction, absorption, diffusion, 

pénétration dans les bâtiments).  

Ces grandeurs (courant, tension et champ s électr ique et magnétique) sont liées entre elles 

par les lois physique s de lô®lectromagn®tisme et de lô®lectricit® (équations de Maxwell) . 

Ainsi, l a circulation dôun courant électrique dans un conducteur génère un champ 

magnétique rayonné autour d e ce conducteur. Réciproquement, lorsquôun objet 

conducteur est placé  dans un champ magnétique  variable , un courant induit est généré et 

circule dans le conducteur. De même, une tension électrique appliquée entre deux 

conducteurs séparés par une certaine distance conduit ¨ la pr®sence dôun champ ®lectrique 

dans lôespace autour des conducteurs.  
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Ces lien s entre le courant , la  tension , les champ s électr iques et magnétiques expliquent  la 

pr®sence de champs ®lectrique et magn®tique ¨ proximit® dôun c©ble du r®seau de 

distribution électrique. Ces rayonnements sont induits par la présence de courants et 

tensions électriques qui circ ulent dans les câbles. Cela est valable à la fréquence de 

50  Hz autour des lignes de transport électrique (très haute tension, haute tension, 

moyenne tension ï 20 kV ¨ 400 kV) et dans lôhabitat avec le r®seau ®lectrique basse 

tension (230 V).  

Dans le cas d ôutilisation de communication par CPL Linky , les courants et tensions dans la 

bande de fréquences 30 ï 95 kHz vont de facto  générer des champs électromagnétiques 

supplémentaires autour des câbles . 

2 -   PRINCIPE DES MESURES  REALISEES  

Le signal de communication Linky est un signal de tension est émis  dans la bande de 

fréquences CPL Linky (30 kHz ï 95 kHz), qui se superpose à la tension de 230  V à 50 Hz 

sur le réseau électrique.  

Le courant électrique généré dans les câbles dans la bande de fréquences CPL Linky vari e 

donc en fonction de lôimp®dance du r®seau et de lôimp®dance des équipements électriques 

connectés sur le réseau  (charge du réseau) . Ce courant circulant dans les câbles va 

générer un champ magnétique rayonné autour des câbles, qui varie lui aussi en fonction 

des impédances de réseau.  

Le champ électrique rayonné autour du compteur et des câbles est peu imp acté par les 

communications CPL. Ce point a été montré notamment avec les campagnes de mesures 

r®alis®es par lôANFR3.  

Ainsi , nous nous intér essons uniquement dans cette campagne de mesures à la 

caractérisation de s courant s électrique s et de s champ s magnétique s rayonné s.  

Č Mesures de courant électrique  

Un dispositif de mesure de courant sur un câble électrique a été mis au point en 

laboratoire et testé avec différentes charges . Il est utilisé in situ  pour la détection des 

trames CPL Linky.  

Č Mesure s de champ magnétique  

Le niveau de champ magnétique est mesuré dan s la bande de fréquences CPL Linky. Dans 

ce rapport, les niveau x de champ magnétique sont  exprimé s en µT ( 1 µT ~ 1.254  A/m).  La 

                                           

3 ANFR. 2016b  : «  Ces mesures confirment que la transmission CPL, que ce soit lors des requêtes élémentaires 
de la surveillance du réseau ou lors de la collecte des données, ne conduit pas à une augmentation significative 
du niveau dôexposition en champ ®lectrique.».  
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distance minimale de mesure entre l ôantenne utilis®e (sonde tri -axes) et le dispositif 

rayonnant , ou tout objet , est fixée à 20 cm, conformément à la norme IEC  61786 -24.   

Pour les mesures de niveaux dôexposition in  situ  dans un logement, l e point de mesure est 

situé à 1 ,5 m¯tre de hauteur. Côest la hauteur classiquement utilis®e dans les protocoles 

de mesure dôexposition aux  champs électromagnétiques . 

Les niveaux de champ magnétique relevés sont des valeurs instanta nées maximales, 

conformément au décret n°2002 -775 sur les valeurs limites dôexposition aux ondes 

électromagnétiques 5. La durée des communications CPL  Linky ne modifie donc  pas les 

valeurs mesurées . La valeur limite dôexposition en champ magn®tique dans la bande de 

fréquences CPL Linky est de 6,25 µT.   

La bande de fréquences mesurée , dite « bande de fréquences CPL Linky  » est située entre 

30  kHz et 95 kHz. Elle int¯gre lôensemble des 36 porteuses en technologie G3 et les deux 

fréquences porteuses en technologie G1. Dans le cas du CPL G1, d es mesures spécifiques 

en bande étroite ont également été réalisées autour des deux fréquences porteuses 

(63 ,3 et 74 kHz ) .  Le matériel de mesure utilisé est listé dans la Table 2-1.  

Equipement  Modèle  Caractéristiques  techniques  

Analyseur de spectre  Narda SRM 3006  9 kHz ï 6 GHz  

Antenne de champ 
magnétique  

Three Axis H - field 3581/02  9 kHz ï 250 MHz  

2,5 µA/m à 560 mA/m  

Oscilloscope numérique  Teledyne L eCroy 640Zi  4 GHz ï 4 canaux  

Sonde différentielle de 
tension  

Teledyne LeCroy  HVD3102  1 kV, 25 MHz  

Sonde de courant  Teledyne LeCroy  CP030A+  30 A  rms CC -  50 A  peak  

50 MHz bandwidth   -  1 mA/div  

Réseau stabilisateur 
dôimp®dance de ligne (RSIL )  

Rohde & Schwarz HM6050 -2 10  kHz à 30 MHz,  

Z entrée  = 50  Ý // (50 ÕH + 5 Ý) 

Analyseur de puissance  Chauvin Arnoud CA 8230  

 

Puissances : W, VA, var, DF, 

THD, cos ű, tan ű 

Harmoniques : ju squ'au  rang 5 0 

Impédance -mètre et testeur 
dôinstallation ®lectrique 

FLUKE 1654B  Mesure de lôimp®dance de 
ligne/boucle  

Table 2-1 : matériel utilisé pour les mesures  

                                           

4 IEC 61786 -2 : mesure de champs magnétiques continus et de champs magnétiques et électriques alternatifs 
dans la plage de fréquences de 1 Hz à 100 kHz dans leur rapport à l'exposition humaine ï partie 2: norme de 
base pour les mesures  

5 Décret n°2002 -775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites dôexposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les 
installations radioélectriques   
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3 -    MESURES EN LABORATOI RE 

3.1 -   Description des  mesures réalisées  

Les mesures sont réalisées dans la chambre anéchoï que de la plateforme Phéline située 

sur le site du CSTB de Saint Martin dôH¯res (38400).  

Enedis a prêté au CSTB deux compteurs Linky  :  

-  Compteur G1 de marque Itron (T10624)  : un e command e logiciel le permet de 

forcer le compteur à émettre de façon répétée  des communication s CPL ;  

-  Compteur G3  de marque  SAGEMCOM :  un interrupteur placé sur le compteur 

permet de forcer le compteur à émettre de façon répétée des communications CPL . 

Ces deux co mpteurs Linky n e sont pas équipés dô®metteurs radio Linky (ERL) . 

La campagne de mesures a consisté à analyser le rayonnement des câbles de part et 

dôautre du compteur dans la bande de fréquences CPL Linky  : le câble situé en amont , par 

lequel le compteur est relié au réseau électrique (prise électrique, réseau du CSTB, poste 

de distribution  HTA/BT , etc. )  et le câble situé en aval sur lequel peuvent être branchées 

différentes charges électriques.  

Des mesures de courant dans les câbl es et de s mesures de  champ magnétique rayonné 

autour de câbles sont réalisées conjointement. Le schéma du dispositif est illustré sur la 

Figure 3-1. Le compteur est re li® en amont ¨ lôalimentation ®lectrique dans la chambre 

anécho ïque avec une rallonge de 3 mètres , via  un bo îtier permettant de positionner des 

sondes de courant e t de tension (cf.  Figure 3-2).  

Lôalimentation ®lectrique de la chambre anéchoï que est une alimentation en 230 V 

monophasée, avec une impédance mesurée à 50 Hz dôenviron 0,8 Ý. Le sch®ma de mise ¨ 

la terre du réseau électrique de la chambre anéchoïque est de t ype T -T. 

Le compteur est relié en aval à différentes  charges électriques, avec une rallonge de 

3 mètres via  un bo îtier permettant la mesure d u courant et  de la  tension.  
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Figure 3-1 :  schéma de s mesures réalisées en laboratoire  

 

  

Figure 3-2 :  compteur Linky et système de mesure du courant électrique  

 

  

Figure 3-3 :  mesures de champ magn®tique et de courant ®lectrique en amont et en aval dôun 

compteur Linky  

  

G1 G3/

Alimentation électrique 
de la chambre anéchoique

230 V - Monophasé 

AMONT AVAL

Mesure de courant électrique 
30 kHz ς 95 kHz

Mesure de champ magnétique
30 kHz ς 95 kHz

Charge électrique
    n°1 : à vide
    n°2 : lampe 40 W
    n°2 : radiateur 2000 W
    n°2 : chargeurs /  alimentations
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Les mesures de courant sont réalisées avec une sonde de courant relié e à un oscilloscope 

numérique.  Les principaux r®glages de lôoscilloscope sont donn®s dans la Table 3-1. 

 

Bande passante 200 MHz  

Echantillonnage à 500k é ch/s  

Trigger sur pente montante avec temporisation ( hold off )  de 150 ms  

Analyse spectrale  30 kHz à 100 kHz avec fenêtre de pondération de Van Hann  

Resolution bandwidth (RBW)  : 50 Hz  

Table 3-1 : réglage pour les  mesure s temporelle et spectrale du courant électrique  

Les mesures de champ magnétique  sont r®alis®es avec lôantenne tri axe et lôanalyseur de 

spectre SRM 3006 . La largeur de bande du filtre de résolution est de 50 H z pour les 

mesures sur la bande de fréquences 30 kHz ï 95 kHz. Lôantenne est placée sur un trépied 

isolant à 20 cm du câble  électrique  (cf. Figure 3-3) .  

3.2 -   Niveau de bruit dans la chambre anécho ïque  

Les mesures réalisées dans la chambre anécho ïque  permettent d e sôaffranchir au 

m aximum des bruits ®lectromagn®tiques parasites et dôavoir dans la bande de fr®quences 

CPL Linky un niveau de rayonnement ambiant faible et stable.  

Le niveau moyen dans la bande CPL Linky  est de 0,1×10 -5 µT, pour un niveau maximum 

de 0,7 ×10 -5 µT. La Figure 3-4 montre un exemple du spectre du champ magnétique 

mesuré dans la chambre anécho ïque.  

 

 

Figure 3-4: niveau d e champ magnétique mesuré dans la chambre anécho ïque du CSTB  
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3.3 -   Caractérisation des charges  en aval du compteur  

Lôobjectif est de mesurer les courants et champs générés par les trames de 

communications CPL, en amont et en aval du compteur Linky. Afin de quant ifier la 

dépendance et la variabilité des valeurs de  courant CPL en aval du compteur, q uatre types 

de charges électriques ont été définis et étudié s (cf. Figure 3-5). Il sôagit dô°tre 

repr®sentatif des situations que lôon peut rencontrer in situ , à savoir des charges plutôt 

résistives et des charges plutôt capacitives 6.  Les équipements électriques pouvan t 

présenter des impédances inductives, comme les moteurs et les transformateurs 

ferromagnétiques, intègrent des composants de compensation (condensateurs par 

exemple) pour satisfaire aux normes de s®curit® ®lectrique. Côest pourquoi nous nôavons 

pas inclus  de charges inductives dans cette étude.  

 

Charge n°1   Pas de charge  électrique  ;  la rallonge électrique de 3 mètres  est  

branchée dôun côté au compteur Linky  et laiss®e libre de lôautre c¹t®.  

Charge n°2   Lampe à incandescence de 40 W . 

Charge n°3   Radiateur électrique à inertie de 2 kW ;  nous nous sommes assuré s 

dans l'ensemble des essais réalisés que le radiateur fonctionnait 

toujours à pleine puissance.  

Charge n°4   Quatre chargeurs / alimentations dôordinateurs portables sont branchés 

sur une multiprise électrique  (branchement en parallèle) . Les chargeurs 

ne sont pas eux -mêmes branchés sur un ordinateur. Cette configuration 

permet dôobtenir une charge tr¯s capacitive (®tage dôentr®e des 

alimentations à découpage).  

 

     

Figure 3-5: les charges n°2, 3 et 4 utilisé es en laboratoire  

                                           
6 De façon simplifiée, les  ®quipements ®lectriques que lôon branche sur le r®seau alternatif se comportent comme 

des charges associant des résistances, des condensateurs et des inductances. Par exemple un radiateur ou une 
lampe à incandescence sont des charges plutôt résistives. Un  moteur est une charge plutôt inductive. Les 
alimentations électroniques sont plutôt des charges capacitives , en raison de la présence de condensateurs dans 
lô®tage dôentr®e des circuits ®lectroniques. 
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Table 3-2 : caractérisation des charges électriques utilisées   

La Table 3-2 donne les résultats de mesure de puissance électrique des charges utilisées. 

Les charges n°2 et 3 sont purement résistives. La charge n°4 est très capacitive. 

Lôensemble de ces quatre charges permet de caractériser la variabilité des configurations 

rencontrées  dans lôinstallation ®lectrique standard dôun logement. 

3.4 -   Caractérisation des compteurs Linky prêtés par Enedis  

Des mesures des niveaux de tension électrique émis par les compteurs, pour le s 

différentes charges électriques ont été réalisées. Le compteur est branché en amont sur un 

r®seau stabilisateur dôimp®dance de ligne et la mesure est réalisée selon les spécifications 

de la norme NF EN 50065 -1.   

 

Figure 3-6: c aractérisation des niveaux de sortie en tension des compteurs Linky prêtés par Enedis 
(norme EN 50065 -1)  

    

Figure 3-7: m esure de tension en sortie du compteur G1  : visualisation dôune trame (à gauche) et du 
spectre dans la bande de fréquences CPL Linky (à droite)  

Courant
Puissance 

active

Puissance 

apparente

Puissance 

réactive

A (rms) W VA VAR

n°2  Lampe 40 W 0,2 43,3 43,3 0,8 1336 + j×25 1,0°

n°3  Radiateur 2000W 8,5 1983,2 1983,2 11,9 27 + j×0,2  -0,3°

n°4  Chargeurs / alimentations 0,1 1,4 25,4  -25,4 2306 - j×2303 86,9°

Mesures de puissance élecrrique

Charge électrique                                         

en aval du compteur

Angle de phase entre 

courant et tension                 

Impédance à 50 Hz 

(Ohms)
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Figure 3-8: m esure de tension en sortie du compteur G3  : visualisation des trames (à gauche) et du 

spectre dans la bande de fréquences CPL Linky (à droite)  

 

Table 3-3 : tension émise par les compteurs G1 et G3 prêtés par Enedis.  

Les Figure 3-7 et Figure 3-8 illustrent les niveaux temporels de tension et le spectre dans 

la bande de fréquences 30 kHz ï 95 kHz, pour le compteur G1 et pour le compteur G3.  

En mode forcé, les compteurs émettent des trames de 140 ms de façon quasi continue 

pour le G3 et répété e à intervalle régulier pour le G1. Les spectres permettent de 

visualiser la modulation FSK sur deux fréquences pou r le G1, et les 36 sous porteuses 

OFDM pour le  G3.  

La Table 3-3 donne les résultats des niveaux de tension mesurés. Ces niveaux respectent 

les niveaux dô®mission maximum donn®s par la norme EN 50065-1 (entre 134 et 

120  dBµV en fonction de la valeur de fréquence ) . 

Ces mesures illustrent aussi la variation de la tension délivrée pour les communications 

CPL, qui dépend d e lôimp®dance en aval du compteur. Le niveau de tension est identique  

avec les deux char ges résistives  ; il est inférieur de 5 à 7 dB µV avec la charge capacitive. 

Le compteur adapte  donc son  niveau dô®mission CPL en fonction de lôimp®dance quôil 

détecte dans la bande de fréquence CPL . Dans le cas de faibles impédances, comme les 

charges très capacitives, le niveau dô®mission sera plus faible. 

3.5 -   Résultats  des mesures  

Les Figure 3-9 à Figure 3-11  montrent quelques résultats de s forme s temporelle et 

spectrale du courant électrique dans différentes configurations  mesurées : en amont, en 

aval, avec différentes charges électriques.  Les Table 3-4 à Table 3-7 donne nt  les résultats 

Sans charge 926 mV 110.3 dBµV

Lampe 40W 944 mV 110.5 dBµV

Chargeurs / alimentations 444 mV 103.9 dBµV

Sans charge 1228 mV 112.8 dBµV

Lampe 40W 1180 mV 112.4 dBµV

Chargeurs / alimentations 660 mV 107.4 dBµV

Charge électrique               

en aval du compteur
Compteur Emission CPL

Tension      

crête - crête

Tension              

dBµV

G1 activée

G3 activée
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des niveaux maximum de champ magnétique et de courant électrique me surés dans 

lôensemble des configurations.  

 

   

Figure 3-9: mesure de trames CPL Linky en courant ï en aval du compteur, avec la charge n°4 

« chargeurs / alimentations  » -  compteur G1 (à  gauche) et compteur G3 (à droite)  

   

Figure 3-10 : mesure de courant (temporel et spectre dans la bande CPL Linky)  ï mesures en amont 

du compteur G 3,  avec charge  n°3 «  radiateur 2000W  » : sans communications CPL (à gauche) et 

avec communications CPL (à droite)  

   

Figure 3-11 : mesure de courant (temporel et spectre dans la bande CPL Linky)  ï mesures en aval du 

compt eur G1,  avec charge n°4 «  chargeurs / alimentations »  : sans communications CPL (à gauche) 

et avec communications CPL (à droite)  
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Table 3-4 : m esures de champ magnétique maximum en amont et en aval du comp teur G1, pour les 

différentes charges électriques  

 

 

Table 3-5 : m esures de champ magnétique maximum en amont et en aval du compteur G3, pour les 

différentes charges  électriques  

 

 

Table 3-6 : m esures de courant électrique maximum en amont et en aval du compteur G1  

 

 

Table 3-7 : m esures de courant électrique maximum en amont et en aval du compteur G3  

 

En lôabsence de communications CPL, les niveaux de champ magnétique dans la bande de 

fréquences CPL Linky sont identiques dans toutes les configurations  : compteurs G1 et G3, 

mesures en amont et en aval du compteur, charges électriques en aval. Cela  correspond 

au nivea u maximum de bruit de fond, soit environ 0,6×10 -5 µT.  






















































